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а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 

станциях очистки сточных вод 

 

Площадка проектируемого объекта «Установка по производству формалина и КФК» 

расположена по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72, 

корпус склада нафталина, каб.1, территория предприятия ООО «АРКТИКА». Предприятие 

расположенона освоенной промышленной территории, оборудованной сетями водоотведения. 

Согласно письма№ 159 от 01.02.23 ООО «ОРГСИНТЕЗ», производственная площадка 

оборудована сетями канализации, которые состоят из сети ливневой канализации и сети 

канализации технологических стоков. Сбор стоков из сети канализации технологических 

стоков, в соответствии с разработанной в 80-е годы технологией, осуществляется в пруды-

отстойники с дальнейшей закачкой в подземные горизонты на основании лицензии на 

недропользование.Для исключения рисков загрязнения бассейна рекиШат поверхностными 

стоками с производственной площадки, специалистами ООО «Оргсинтез», ранее была 

разработана технология подачи стоков из сети ливневой канализации также в пруды-

отстойники с последующей закачкой в подземные горизонты. Данное решение реализовано в 

рамках требований лицензии на недропользование. 

Для присоединения к вышеназванным сетям ООО «ОРГСИНТЕЗ» выдало Технические 

условия № 1045 от 27.12.2022 г. 

В районе площадки объекта проходит существующая сеть фекальной канализации, 

проложенная вдоль центральной дороги ООО «ПромТехноПарк», подключение к которой 

возможно на основании Технических условий № 158 от 31.01.2022 г. 

 

б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 

концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 

реагентов, оборудования и аппаратуры 

 
На объекте образуются следующие виды стоков: 

- хоз-бытовые; 

- производственные; 

- поверхностные. 

Соответственно, для приема и отведения данных стоков запроектированы следующие 

системы водоотведения: 

- хоз-бытовая канализация; 

- производственно-ливневая канализация для приема и отвода дренажных стоков из 

приямков открытых складов готовой продукции, сливо-наливных железнодорожной и 

автомобильной эстакад, а также поверхностных стоков. 

Система хоз-бытовой канализации состоит из внутренних систем и внутриплощадочных 

сетей. Внутренняя система хоз-бытовой канализации описана в томе 3106-ИОС3.1. 

Расчетный расход хоз-бытовых сточных вод принят равным хоз-питьевому 

водопотреблению, составляет 0,22 л/с; 0,163 м3/ч; 0,599 м/сут. 

Внутриплощадочные сети хоз-бытовой канализации – самотечные, прокладываются от 

выпусков из здания до точки подключения, из трубопроводов диаметрами 150 мм с 

минимальными уклонами в сторону подключения к существующим сетям. Существующая сеть 

диаметром 300 мм из чугунных труб проходит вдоль центральной дороги ООО 

«ПромТехноПарк». Согласно п. 5 ТУ № 158 от 31.01.2022 г. подключение выполняется в 

существующем колодце.Перед подключением устанавливается колодец с узлом учета стоков со 

счетчиком Взлет ТЭР диаметром 150 мм для самотечных трубоповодов. 

Система производственно-ливневой канализации состоит из внутренних систем и 

внутриплощадочных сетей. Сведения о внутренней систем производственной канализации поз. 

4,5 приведены в томе 3106-ИОС3.1. 
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В данном томе рассматриваются внутриплощадочные сети производственно-ливневой 

канализации, принимающие стоки от внутренних систем поз. 4, 5, от установки оборотного 

водоснабжения, а также периодические стоки (аварийные) от приямков, которыми оборудованы 

открытые склады готовой продукции, сливо-наливные эстакады (автомобильная и 

железнодорожная). Выпуски из приямков оборудованы колодцами, в которых установлена 

отключающая арматура, в нормальном состоянии закрытая, оборудованная штоками, 

выведенными под крышку люка. 

 Расчетный расход производственных стоков принят согласно технологического задания, 

составляет 9 л/с; 32,4 м3/ч; 425,6 м3/сут. Диаметры самотечных трубопроводов - 200-600 мм с 

минимальными уклонами в сторону выпусков в внеплощадочные сети. Диаметры 

трубопроводов обеспечивают прием производственных стоков и  дождевых стоков с 

наполнением 0,6-0,4. 

Согласно письма № 159 от 01.02.23 ООО «ОРГСИНТЕЗ», ТУ№ 1045 от 27.12.2022 г. 

сброс производственных стоков осуществляется в объединенную сеть производственно-

ливневой канализации. 

Согласно письма № 159 от 01.02.23 ООО «ОРГСИНТЕЗ», ТУ № 1045 от 27.12.2022 г. 

сброс ливневых стоков осуществляется в объединенную сеть производственно-ливневой 

канализации. В связи с тем, что часть существующей сети производственно-ливневой 

канализации попадает в зону застройки, выполняется ее перекладка, проектируется новый 

коллектор от колодца 17 (около существующей поз. 8 до врезки в сеть в районе ж/д и колодца 

32. 

В составе наружных сетей, у границы балансового разграничения, 

предусмотренакомплектнаягоризонтальная насосная станция с резервуаром для регулирования 

ливневых стоков в стеклопластиковом корпусе, подземного исполнения. (документация 

поставщика оборудования прилагается). Далее, перед врезкой в существующую сеть 

устанавливается колодец-гаситель напора, далее  колодец с узлом учета стоков (поз. 16). 

Применен счетчик Взлет ТЭР диаметром 200 мм для самотечных трубопроводов. 

 

в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - 

для объектов производственного назначения 

 

Отходы, образующиеся в результате функционирования систем водоотведения, описаны в 

разделе «Мероприятия по охране окружающей среды». 
 

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание 

участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

 

Внутриплощадочные сети хоз-бытовой канализации – из труб "Корсис" для безнапорных 

трубопроводов SN8 труб диаметром OD 1636мм по ТУ 22.21.21.-001-73011750-2018. 

Сети производственно-ливневой канализации–трубы "Корсис" для безнапорных 

трубопроводов SN8 труб диаметром OD 200-315 мм по ТУ 22.21.21.-001-73011750-2018. 

Напорный трубопровод производственно-ливневой канализации - из напорных 

технических труб ПЭ80 по ГОСТ 18599-2001. 

Применение вышеназванных труб не требует мер по их защите от агрессивного 

воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Диаметры трубопроводов наружных самотечных сетей и уклоны их прокладки приняты 

для обеспечения пропуска расчетного расхода стоков при нормативных значениях наполнения 

труб и скорости движения сточных вод, согласно п.  5.4.1 СП 32.13330.2018, составляющихне 

более 0,7 диаметра (высоты) и 0,6 м/с.  
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Колодцы на сетях канализации устанавливаются из сборных железобетонных элементов 

диаметром 1500мм, пот.пр. 902-09-22.84, т.пр. 902-09-46.88, серии СК2201-88, ГОСТ 8020-2016. 

Оборудование колодцев стандартное: люк с чугунной крышкой, скобы, расставленные через 30 

см по высоте, в рабочей части - лестница.Люки типа «Л» и  «Т» принимаются по ГОСТ 3634-99.  

Количество труб самотечных и напорных сетей канализации обосновано протяженностью 

трассы.  

 

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков 

 

Система дождевых сточных вод запроектирована для отведения дождевых и талых вод с 

площадки территории.  

Расчет объемов поверхностного стока выполнен в соответствии с СП 32.13330.2018 

«Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» и 

«Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты» (обязательное приложение к СП 32.13330.2018). 

Вода во время дождя или таяния снега по поперечным и продольным уклонам проезжей 

части стекает в сторону лотка и на рельеф. 

Водосбор предусмотрен в границах всего объекта и составляет для асфальтобетонного 

покрытия дороги и сооружения:  Fт=10669м2=1,0669га; для газонов: Fз=1888м2=0,1888га. 

Fобщ.=1,0669+0,1888=1,2557га 

 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод 𝑊𝑟 определяется по формуле: 

 

𝑊𝑟 = 𝑊д +𝑊т +𝑊м; 

где:  

𝑊д,𝑊т и 𝑊м – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод 

соответственно, м³. 

Среднегодовой объем дождевых и талых вод определяется по формулам: 

 

𝑊д = 10ℎдд𝐹; 

𝑊т = 10ℎтт𝐹Ку 

где: 

𝐹– площадь стока коллектора, га; 

ℎд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330 – 370мм; 

ℎт – слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество 

талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 

131.13330 – 201мм; 

т – общий коэффициент стока дождевых и талых вод - 0,5; 

Ку – коэффициент учитывающий уборку снега = 1 

𝐾𝑦 = 1 −
𝐹𝑦

𝐹
; 

61,0
255,1

188,01,00669,17,0
=

+
=д  

Wд =10 ˖ 370˖ 0,61 ˖ 1,255 = 2832,535 м3; 
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W т =10 ˖ 201˖ 0,5 ˖ 1,0669  =1072,2345 м3 

 

Общий годовой объем поливомоечных вод определяется по формуле: 

𝑊м = 10𝑚𝑘м𝐹м; 

где: 𝑚 – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий – 1,2л/м²; 

𝑘 – среднее количество моек в году – 100; 

𝐹м – площадь твердых покрытий подвергающихся мойке, га; 

м – коэффициент стока для поливомоечных вод – 0,5 

Wм =10 ˖ 1,2˖ 100 ˖ 0,5 ˖ 0,776 =467,92 м3 

 

Максимальный суточный объем дождевых сточных вод, составляет: 

Wдож = 10 ˖ hа˖ F ˖  Ψmid; 

где:   

F – площадь стока;  

mid – постоянный коэффициент стока для расчетного дождя с кровель и 

асфальтобетонных покрытий (водонепроницаемые поверхности). 

26,0
15,1

8420,01,03090,095,0
=

+
=д  

Wдож =10 ˖ 7,0 ˖ 1,15 ˖ 0,26 = 20,93 м3/сут; 

Максимальный суточный расход талых сточных вод, отводимых в проектируемую 

систему дождевой канализации в холодный период года (ноябрь-март), составляет:  

Wт = 10 ˖ hс˖  F ˖ a ˖ Ку ˖ Ψт; 

где: 

hс = 16мм – для 2-го климатического района РФ, суточный слой  талого стока заданной 

обеспеченности за 10 дневных часов, мм., принимается по п.6.2.9, таблице 12 (методическое 

пособие, ВНИИ ВОДГЕО «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий выпуска его в водные объекты»); 

a - коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, допускается принимать 

0,8; 

Ψт  - общий коэффициент стока талых вод (принимается равным 0,5-0,8);  

Ψт =0,7; 

Ку - коэффициент, учитывающий уборку снега, в соответствии п.6.2.9 Рекомендаций НИИ 

ВОДГЕО: 

Ку = 1; 

W1т =10 ˖ 16 ˖ 1,15 ˖ 0,8 ˖ 1 ˖ 0,7 =103,04 м3/сут; 

На площадке выполнен перенос существующих сетей ливневой канализации, мешающих 

строительству. 

Диаметры существующих сетей достаточны на возможность приема расчетного объема 

поверхностного стока со всей территории торгового центра. 
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е) Решения по сбору и отводу дренажных вод 

 
Периодические стоки (аварийные) отводятся от приямков, которыми оборудованы 

открытые склады готовой продукции, сливо-наливные эстакады (автомобильная и 

железнодорожная). Выпуски из приямков оборудованы колодцами, в которых установлена 

отключающая арматура, в нормальном состоянии закрытая, оборудованная штоками, 

выведенными под крышку люка. 
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Приложение 1 
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ Форма ВК-1 
Стадия П 
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Данные по группам помещений (производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара 

 
Группы помещений (производств и технологических процессов) по степени 

 опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и величины пожарной нагрузки горючих материа-
лов, в соответствии с Приложением А СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения ав-

томатические. Нормы и правила проектирования» 
№ 
п/п Процесс Наименование помещения Группа помещений 

 по СП 485.1311500.2020 
 Энергокорпус-поз.4,5 по ПЗУ 

- 3106-АР4 
  

1  Склад карбамида (высота складирования биг-бегов в 3 яруса, 
до 4-х метров) 

5 

2  Отделение растворения карбамида  5 
3  Электрощитовая - 
4  Компрессорная - 
5  Водоподготовка - 
6  Тепловой пункт - 
7  Тамбур - 
8  Коридор - 
9  Умывальная - 
10  Туалет - 
11  Комната уборочного инвентаря - 
12  Комната обогрева - 
13  Лестничная клетка - 
14  Лестничная клетка - 
15  Операторная 1 
16  Венткамера - 

 
 
 
 



Сведения о категории склада 
Категория склада Максимальный объем одного резервуара, 

м3 
Общая вместимость склада, м3 

2.1 Склад готовой продукции, поз. 2 по ПЗУ 
IIIв 400 Не более 2000 

2.2. Склад метанола, поз. 9 по ПЗУ 
IIIв 500 Не более 2000 

 
Категория IIIв по табл.1, п.5.1  СП 155.13130.2014 
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Настоящий документ распространяется на расходомер-счетчик 
электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» (далее – расходомер) и предна-
значен для ознакомления с устройством и порядком эксплуатации 
расходомера. 

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия 
в расходомере возможны отличия от настоящего руководства, не 
влияющие на метрологические характеристики и функциональные 
возможности изделия. 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ 
Dу      
АЭС
БЭ
ЖКИ
ИВП
ППР 
ЭДС 

- диаметр условного прохода;
- атомная электростанция;
- блок электроники;
- жидкокристаллический индикатор;
- источник вторичного питания;
- первичный преобразователь расхода;
- электродвижущая сила.

* * *
• Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» зареги-

стрирован в Государственном реестре средств измерений РФ
под № 39735-08 (сертификат об утверждении типа средств из-
мерений RU.С.29.006.А № 34185).

• Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» соответ-
ствует требованиям нормативных документов по электромаг-
нитной совместимости и безопасности.

• Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» соответ-
ствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
• Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» соот-
ветствует требованиям системы добровольной сертификации
«Га-зпромсерт».

http://www.vzljot.ru/
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
I. Изготовитель гарантирует соответствие расходомеров «ВЗЛЕТ

ТЭР» всех исполнений техническим условиям в пределах гаран-
тийного срока 21 месяц с даты первичной поверки при соблюдении
следующих условий:

а) хранение, транспортирование, монтаж и эксплуатация изделия 
осуществляются в соответствии с эксплуатационной документаци-
ей на изделие; 

б) монтаж и пусконаладочные работы выполнены в течение 15 меся-
цев с даты первичной поверки  с отметкой в паспорте изделия; 

При несоблюдении условия пункта Iб гарантийный срок эксплуатации 
составляет 15 месяцев с даты первичной поверки изделия. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Дата ввода изделия в эксплуатацию и дата по-
становки на сервисное обслуживание указываются в паспорте на 
изделие в разделе «Отметки о проведении работ», заверяются 
подписью ответственного лица и печатью сервисного центра. 

II. Гарантийный срок продлевается на время выполнения гарантийно-
го ремонта (без учета времени его транспортировки), если срок
проведения гарантийного ремонта превысил один календарный
месяц.

III. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих
случаях:

а) отсутствует паспорт на изделие с заполненным разделом «Свиде-
тельство о приемке»; 

б) изделие имеет механические повреждения; 
в) изделие хранилось, транспортировалось, монтировалось или экс-

плуатировалось с нарушением требований эксплуатационной до-
кументации на изделие; 

г) отсутствует или повреждена пломба с поверительным клеймом; 
д) изделие или его составная часть подвергалось разборке или дора-

ботке. 

* * *
Неисправное изделие для выполнения гарантийного ремонта направ-

ляется в региональный или головной сервисный центр. 

http://www.vzljot.ru/


6 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение 
1.1.1. Расходомер предназначен для измерения в напорных трубопрово-

дах среднего объёмного расхода и объёма: 
- горячей и холодной воды;
- растворов пищевых и технических кислот, щелочей и других силь-

ноагрессивных сред;
- жидких пищевых продуктов (сока, вина, пива, молока, сметаны,

майонеза и т.п.);
- абразивных сред (пульпы, шлама, сточной воды и т.д.);
- слабо электропроводных жидкостей (спирта, патоки, химико-

органических жидкостей и т.п.).
Расходомеры могут устанавливаться как в металлические, так 

и в пластиковые (металлопластиковые) трубопроводы. 
1.1.2. Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» обеспечива-

ет: 
- измерение среднего объемного расхода при прямом и обратном

направлении потока;
- определение объема нарастающим итогом отдельно для прямого и

обратного направления потока, а также их алгебраической суммы с
учетом направления потока;

- дозирование предварительно заданного значения объема жидко-
сти или дозирование в режиме «старт-стоп» и определение при
этом величины отмеренной дозы и времени дозирования;

- индикацию результатов измерений;
- вывод результатов измерений в виде токового, частотно-

импульсных и логических сигналов;
- автоматический контроль и индикацию наличия нештатных ситуа-

ций и отказов;
- вывод измерительной, диагностической, установочной и другой

информации через последовательный интерфейс RS-485, а также
через интерфейс Ethernet или Profibus;

- защиту установочных данных от несанкционированного доступа.
Расходомер обеспечивает также расчет значений массового

расхода и массы при введении в прибор значения плотности кон-
тролируемой жидкости. Погрешность определения массового рас-
хода и массы не нормирована.

Расходомер также может контролировать заполнение трубо-
провода жидкостью.
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1.2. Технические характеристики 
1.2.1. Технические характеристики расходомера приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Наименование  

параметра Значение параметра 

1.Диаметр условного прохода 
(типоразмер), Dу, мм 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 300 

2.Наибольший измеряемый 
средний объемный расход 
жидкости Qнаиб, м3/ч 

2,83 6,37 11,32 17,69 28,98 45,28 70,75 119,6 181,1 283,0 636,8 1132 2547 

3.Чувствительность расходомера 
по скорости потока, м/с 0,01 

4.Давление в трубопроводе, МПа не более 2,5 * 
5.Удельная проводимость рабо-

чей жидкости, См/м не менее 10
-4

 

6.Температура рабочей жидко-
сти, °С 

от минус 10 до 150  (при футеровке фторопластом) 
от минус 5 до 70     (при футеровке полиуретаном) 

7.Напряжение питания, В                             =24            (см.п.1.2.3)  
8.Потребляемая мощность, Вт не более 15 
9.Средняя наработка на 
    отказ, ч 75 000 

10.Средний срок службы, лет 12 
 * - расходомеры пищевого исполнения поставляются на давление 

1,6 МПа; 
  - по заказу фланцованные расходомеры Dу20-Dу150 могут постав-

ляться на давление 4,0 МПа. 
1.2.2. Пределы допускаемой основной относительной погрешности при 

измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче резуль-
татов измерений среднего объемного расхода, объема различных 
жидкостей при любом направлении потока в диапазоне расходов 
от 0,03⋅Qнаиб до Qнаиб составляют ±0,35 %. 

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности при 
измерении, индикации, регистрации, хранении и передаче резуль-
татов измерений среднего объемного расхода, объема различных 
жидкостей при любом направлении потока в диапазоне расходов 
от 0,001⋅Qнаиб до 0,03⋅Qнаиб составляют ±0,35 %. 

Пределы допускаемой дополнительной погрешности расходо-
мера составляют: 

• ±0,2 % − при изменении температуры контролируемой жидкости в 
пределах рабочего диапазона; 

• ±0,1% на каждые 10°С − при изменении температуры окружающего 
воздуха в пределах рабочего диапазона. 

Пределы допускаемой относительной погрешности регистра-
ции времени наработки – ±0,1%. 

По заказу возможна поставка расходомеров типоразмера 
Dу300 с пределами относительной погрешности  ±1,0 % в диапа-
зоне расходов от 0,03⋅Qнаиб до Qнаиб и пределами приведенной по-



 

                                          8 

грешности ±1,0 % в диапазоне расходов от 0,002⋅Qнаиб до 
0,03⋅Qнаиб, где Qнаиб=1273 м3/ч. 

1.2.3. Электропитание расходомера должно осуществляться стабилизи-
рованным напряжением постоянного тока значением из диапазона 
(22-26) В с уровнем пульсаций не более ±1,0%. 

1.2.4. Расходомер соответствует требованиям ГОСТ Р 52931 по устой-
чивости:  

- к климатическим воздействиям – группе Д1 (диапазон температуры 
окружающего воздуха от минус 25 до 70°С, относительная влаж-
ность до 100% при 40°С и более низких температурах, с конденса-
цией влаги); 

- к механическим воздействиям – группе N2; 
- к атмосферному давлению – группе Р2. 

Степень защиты расходомера соответствует коду IP67 по 
ГОСТ 14254.  

1.2.5. Вид и массогабаритные характеристики расходомера приведены в 
Приложении А. 
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1.3. Состав  
Комплект поставки расходомера приведен в табл.2. 

Таблица 2 
Наименование  Кол. Прим. 

Расходомер 1 Примечание 1 
Комплект монтажный  1 Примечание 2 
Паспорт  1  
Комплект эксплуатационной документации в составе: 
- руководство по эксплуатации ч. I, II 
- инструкция по монтажу 

1 

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ. 

1. Типоразмер расходомера и его исполнение (см. п.1.4.6) – в соот-
ветствии с заказом.  

2. В комплект входят: прокладки, кабели питания и интерфейса, ка-
бельные наконечники, пломбы, проволока пломбировочная, а так-
же конические штуцера и накидные гайки (для пищевого исполне-
ния). 

Присоединительная арматура для монтажа расходомеров на 
объекте поставляется по заказу. В состав присоединительной ар-
матуры могут включаться: фланцы, габаритный имитатор ППР, 
крепеж, дополнительные прокладки. 

Допустимое давление поставляемой присоединительной арма-
туры – 2,5 МПа. Поставка присоединительной арматуры на давле-
ние 4,0 МПа – по заказу. 

Для питания от сети 220 В 50 Гц может поставляться по заказу 
источник вторичного питания =24 В (Приложение В). 

3. Расходомер для атомной электростанции (АЭС) поставляется с со-
ответствующим комплектом присоединительной арматуры и ис-
точником вторичного питания «ВЗЛЕТ ИВП» ИВП-24.24 для пита-
ния от сети 220 В 50 Гц (рис.В.2 Приложения В). 

Эксплуатационная документация и карты заказа на данное из-
делие и другую продукцию, выпускаемую фирмой «ВЗЛЕТ», раз-
мещены на сайте по адресу www.vzljot.ru. 

Там же размещен пакет программ «Универсальный просмотр-
щик», включающий в свой состав инструментальную программу  
«Монитор ВЗЛЕТ ТЭР» для работы с прибором по интерфейсам 
RS-485 и Ethernet. 

 

http://www.vzljot.ru/
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1.4. Устройство и работа 
1.4.1. Принцип работы 

Принцип работы электромагнитного расходомера основан на 
измерении электродвижущей силы (ЭДС) индукции, возникающей в 
объеме электропроводящей жидкости, движущейся в магнитном 
поле, создаваемом электромагнитной системой в сечении канала 
первичного преобразователя расхода (рис.1).  

                                   РАСХОДОМЕР БЛОК  ЭЛЕКТРОНИКИ

ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
РАСХОДА

B

E

Питание
обмоток

эл. магнита

ЭДС
индукции

Индикатор

Клавиатура
оптическая

v

=24В

Универс. выходы

Токовый выход

Вход управления

RS-485 (Modbus)

Ethernet

Profibus

Сигнал
сопротивления

Модуль  Ethernet

Модуль  Profibus

 

Рис.1. Структура расходомера. 
Электромагнитный первичный преобразователь расхода (ППР) 

представляет собой полый магнитопроницаемый цилиндр, снаружи 
которого размещены обмотки электромагнита. Внутренняя поверх-
ность цилиндра имеет электроизоляционное покрытие. Для съема 
измерительного сигнала в стенках цилиндра в горизонтальной 
плоскости диаметрально расположены два электрода, контактиру-
ющие с контролируемой жидкостью. 

ЭДС индукции E пропорциональна средней скорости потока 
жидкости v, расстоянию между электродами d (внутреннему диа-
метру первичного преобразователя) и магнитной индукции B: 

E = k ⋅ В ⋅ d ⋅ v, 

где  k – коэффициент пропорциональности. 
Для данного типоразмера электромагнитного расходомера  В и 

d – величины постоянные. Значение ЭДС не зависит от температу-
ры, вязкости, а также проводимости жидкости при условии, что 
проводимость не меньше указанной в технических характеристиках 
расходомера. С учетом формулы для ЭДС индукции объемный 
расход Q определяется следующим образом: 
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E
Bk4

dv
4
dQ

2
⋅

⋅⋅
⋅π

=⋅
⋅π

= . 

Объем жидкости V, прошедшей через ППР за интервал време-
ни Т, рассчитывается по формуле: 

∫=
T

0

dt)t(QV ,          

 Значения массового расхода Qm и массы М рассчитываются в 
соответствии с заданным значением плотности контролируемой 
жидкости ρ.  

Для определения сопротивления контролируемой жидкости в 
стенках цилиндра в вертикальной плоскости диаметрально распо-
ложены еще два электрода. 

 
1.4.2. Устройство расходомера 

1.4.2.1. Расходомер состоит из электромагнитного первичного преобразо-
вателя расхода и вторичного преобразователя – микропроцессор-
ного блока электроники (БЭ). 

1.4.2.2. Блок электроники обеспечивает:  
- питание обмоток ППР; 
- прием и обработку измерительных сигналов (ЭДС индукции и сиг-

нала сопротивления);  
- определение объема и массы жидкости нарастающим итогом от-

дельно для прямого и обратного направления потока, а также сум-
марных значений объема и массы с учетом и без учета направле-
ния потока;  

- определение сопротивления жидкости; 
- дозирование предварительно заданного значения объема или мас-

сы жидкости и в режиме «старт-стоп» с клавиатуры или по внеш-
нему сигналу (через вход управления); 

- определение времени наработки нарастающим итогом; 
- диагностику работы расходомера; 
- контроль температуры внутри БЭ; 
- хранение установочных данных и параметров накопления; 
- вывод на индикатор результатов измерения и диагностики, устано-

вочных параметров, а также доступ к настроечным параметрам и 
их модификацию; 

- вывод результатов измерения в виде токового, частотно-
импульсных или логических сигналов; 

- вывод измерительной, диагностической, установочной и другой 
информации через последовательный интерфейс RS-485 
(Modbus), а также через интерфейс дополнительно устанавливае-
мого модуля Ethernet или Profibus;  
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- защиту архивных и установочных данных от несанкционированного 
доступа. 

Тип устанавливаемого дополнительного модуля интерфейса 
(Ethernet или Profibus) определяется при заказе. 

 
1.4.3. Режимы работы 

1.4.3.1. Расходомер имеет три режима работы: 
- НАСТРОЙКА – режим настройки и поверки; 
- СЕРВИС – режим подготовки к эксплуатации; 
- РАБОТА – эксплуатационный режим (режим пользователя). 

Режим НАСТРОЙКА задается путем замыкания перемычкой 
контактной пары J1 на плате коммутации (рис.А.5). Режимы 
СЕРВИС и РАБОТА при отсутствии перемычки задаются соответ-
ствующим положением переключателя SK4.  

Режимы отличаются уровнем доступа к информации (индици-
руемой на дисплее и/или передаваемой по интерфейсам RS-485, 
Ethernet, Profibus) и возможностями по изменению установочных 
параметров расходомера. 

Наибольшими возможностями обладает режим НАСТРОЙКА. В 
этом режиме индицируются все параметры и возможна модифика-
ция всех установочных параметров. Наименьшими возможностями 
обладает режим РАБОТА. 

1.4.3.2. Режим РАБОТА – это режим эксплуатации расходомера на объек-
те. В режиме РАБОТА пользователь имеет возможность просмат-
ривать: 

а) измеряемые значения параметров; 
б) значение времени наработки.   

В режиме РАБОТА пользователь имеет возможность управ-
лять дозированием, предварительно задав значение объема либо 
массы дозы жидкости, или в режиме «старт-стоп».  

1.4.3.3. Режим СЕРВИС – это режим подготовки расходомера к эксплуата-
ции на объекте. В данном режиме доступ к редактированию уста-
новочных параметров защищен паролем. 

В режиме СЕРВИС дополнительно (по отношению к режиму 
РАБОТА) возможно: 

а) без ввода пароля − просматривать значения всех установочных 
параметров и модифицировать значение адреса в сети Profibus; 

б) с вводом пароля − просматривать и модифицировать значения па-
раметров: 

- работы по интерфейсам RS-485 (Modbus), Ethernet, Profibus; 
- входа управления, токового и универсальных выходов; 
- фильтрации сигнала расхода; 
- контроля заполнения трубопровода жидкостью; 
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- рабочего диапазона измерения расхода и отсечек по расходу; 
-  дозирования; 
- индикации. 

Также возможна: 
- калибровка дозатора; 
- смена пароля для доступа к модификации установочных парамет-

ров. При выпуске из производства устанавливается пароль 123. 
1.4.3.4. В режиме НАСТРОЙКА возможно просматривать и модифициро-

вать все параметры без исключения. 
В этом режиме производится настройка прибора в процессе 

производства и юстировка (калибровка) при поверке. 
1.4.3.5. Модификация установочных параметров, доступных в режиме 

СЕРВИС, не влияет на метрологические характеристики прибора и 
может производиться при необходимости на объекте. 

Параметры настройки и калибровки расходомера в режимах 
СЕРВИС и РАБОТА недоступны. 

 
1.4.4. Внешние связи расходомера 

1.4.4.1. Интерфейсы  
Последовательный интерфейс RS-485 и интерфейс Ethernet 

позволяют управлять прибором, считывать измерительную, уста-
новочную и диагностическую информацию, модифицировать уста-
новочные параметры. Интерфейс RS-485 поддерживает протокол 
ModBus (RTU ModBus и ASCII ModBus), принятый в качестве стан-
дартного в приборах фирмы «ВЗЛЕТ».  

Последовательный интерфейс RS-485 обеспечивает связь по 
кабелю в группе из нескольких абонентов, одним из которых может 
быть персональный компьютер, при длине линии связи до 1200 м. 
При наличии в группе приборов разных производителей для вза-
имного согласования протоколов обмена может использоваться 
адаптер сетевых протоколов «ВЗЛЕТ АС» АСПВ-010.  

Скорость обмена по интерфейсу RS-485 (от 2400 до 
115200 Бод), а также параметры связи устанавливаются програм-
мно. 

Интерфейс Ethernet используется для связи приборов в ло-
кальной сети, а также может использоваться для обмена данными 
через Интернет между приборами локальной сети и удаленным 
компьютером (компьютерами). Обмен осуществляется через шлюз 
локальной сети, имеющий собственный (глобальный) IP-адрес. При 
обмене данные упаковываются в стек протоколов Ethernet / IP / 
UDP / TFTP / ModBus. Поддерживается также протокол ARP 
(Ethernet / ARP), который используется для определения МАС-
адреса узла по IP-адресу запроса. 
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Интерфейс Profibus используется для подключения расходо-
мера к промышленной сети Profibus и считывания измерительной, 
установочной и диагностической информации. 

1.4.4.2. Вход управления 
Вход управления предназначен для запуска дозирования 

предварительно заданного значения объема жидкости или запуска 
и останова дозирования в режиме «старт-стоп» по сигналу управ-
ления. 

Схема цепи входа управления, а также параметры управляю-
щего сигнала приведены в Приложении Б. 

1.4.4.3. Универсальные выходы 
Расходомер имеет два гальванически развязанных универ-

сальных выхода №1 и №2, назначение выходов в различных ре-
жимах задается установками, приведенными в табл.3. Схема це-
пей универсальных входов приведена в Приложении Б. 

В импульсном и частотном режимах выходы могут использо-
ваться для вывода результатов измерения в виде импульсной по-
следовательности типа «меандр» со скважностью 2 и нормирован-
ным весом импульсов. Предельная частота следования импульсов 
2000 Гц.  

Константа преобразования выхода Кр (имп/л) или Крm (имп/кг), 
определяющая вес импульса, может устанавливаться в пределах 
от 0,0001 до 9999. Для определения значения Кр (Крm) с учетом 
максимального значения расхода в трубопроводе, где будет уста-
навливаться расходомер, а также частотных свойств приемника 
импульсного сигнала можно воспользоваться формулой: 

[ ]
имакс

3

макс
р Q

108,1
Q

F6,3л/импК
τ⋅

⋅
=

⋅
≤ , 

где Qмакс – максимальный эксплуатационный расход в трубопрово-
де, м3/ч (т/ч); 

F – максимально допустимая для приемника частота следова-
ния импульсов расходомера, Гц; 

τи= 2
Tи  – минимально допустимая для приемника длительность 

импульсов расходомера, мс; 
Ти – период следования импульсов на выходе расходоме-

ра, мс. 
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Таблица 3. Назначения универсальных выходов 
Режим работы  

выхода 
Обозначение 
на дисплее 

Условие формирования сигнала /  
изменения состояния на выходе 

Частотный 

Q− (Qm−) Расход при обратном (отрицательном) направлении 
потока 

Q+ (Qm+) Расход при прямом (положительном) направлении 
потока 

Q (Qm ) Расход при любом направлении потока 

Импульсный 

Имп. ок. доз. Окончание набора заданного значения объема при 
дозировании   

V− (M−) Объем (масса) при обратном направлении потока 
V+ (M+) Объем (масса) при прямом направлении потока 
V (M ) Объем (масса) при любом направлении потока 

Логический 

Направление Изменение направления потока жидкости в трубо-
проводе 

Q > Qнаиб Превышение значения Qнаиб 
Ошибка Любая ошибка, диагностируемая расходомером 

Реле дозатора Старт / останов дозирования 
Питание Отсутствие сетевого питания 

R вне диапаз Измеренное значение сопротивления выше заданно-
го значения 

Пустая труба Значение сопротивления выше установленного поро-
гового значения для заполненной трубы  

Q вне диапаз Значение расхода вне заданного диапазона 

Q < Qмин Текущее значение расхода меньше значения нижней 
границы заданного рабочего диапазона 

Q > Qмакс Текущее значение расхода больше значения верхней 
границы заданного рабочего диапазона 

По умолчанию при выпуске из производства для выхода №1 
устанавливается частотный режим работы и значение Кр, указан-
ное в табл.4, что соответствует частоте около 1500 Гц при Qнаиб. 

Таблица 4 

Dy, мм 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 300 
Кр, имп/л 1600 700 400 250 160 100 65 40 25 15 7 4 1,7 

 
♦ В частотном режиме частота следования пропорциональна сред-

нему объемному расходу, измеренному в течение предыдущих 
80 мс.  

При работе в частотном режиме задается значение Кр, а также 
значения параметров Максимальная частота (Fмакс) и Аварий-
ная частота (Fавар). 

Максимальная частота – частота на выходе при максималь-
ном расходе в данном трубопроводе. Превышение на выходе зна-
чения Максимальной частоты диагностируется в расходомере 
как нештатная ситуация, т.е. заданное для данного выхода значе-
ние Кр некорректно. 
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Аварийная частота – частота следования импульсной после-
довательности (не более 2000 Гц), которая будет формироваться 
на выходе в случае, если измеренное значение расхода превыша-
ет значение Qнаиб для данного Dy расходомера. Заданное значение 
Аварийной частоты должно быть не меньше заданного значения 
Максимальной частоты для данного выхода. Для отключения 
функции формирования на выходе аварийной частоты необходимо 
задать значение Аварийной частоты, равное 0. 

Назначение выхода в частотном режиме задается установка-
ми, приведенными в табл.3.  

При установке Q (Qm ) – расход по модулю, импульсная по-
следовательность с частотой следования, пропорциональной из-
меренному значению расхода, формируется на выходе при любом 
направлении потока, при установке Q+ (Qm+) – только при прямом 
направлении потока, Q- (Qm-) – только при обратном направлении. 

♦ В импульсном режиме работы в течение секунды на выход посту-
пает пачка импульсов, количество которых с учетом веса импульса 
соответствует объему, измеренному за предыдущую секунду.  

При работе в импульсном режиме задается значение Кр и пе-
риод импульсов Тимп. 

Период импульсов Тимп – период следования импульсов в 
пачке; может быть задано значение от 1 до 1000 мс. 

Назначение выхода в импульсном режиме задается установ-
ками, приведенными в табл.3. При установке V (М ) – объем 
(масса) по модулю, импульсы, количество которых пропорциональ-
но измеренному значению объема (массы), поступают на выход 
при любом направлении потока, при установке V+ (M+)  – только 
при прямом направлении потока и V- (M-)  – только при обратном 
направлении. 

При установке Имп. ок. доз. (импульс при окончании дозиро-
вания) на выходе расходомера формируется одиночный импульс 
длительностью, равной половине Тимп. 

♦ В логическом режиме на выходе наличию события (или его опре-
деленному состоянию) соответствует один уровень электрического 
сигнала, а отсутствию события (или иному его состоянию) – другой 
уровень сигнала.  

Программно для логического режима задается значение пара-
метра Акт. уровень, т.е. уровень сигнала (Высокий или Низкий), 
соответствующий наличию события. Электрические параметры 
уровней сигнала приведены в Приложении Б. 

Назначение выхода в логическом режиме задается установка-
ми, приведенными в табл.3: 

- Направление – уровень сигнала на выходе изменяется без за-
держки при изменении направления потока в трубопроводе; 
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- Q > Qнаиб – уровень сигнала на выходе изменится, если измерен-
ное значение расхода превысит значение Qнаиб для данного Dy 
расходомера; 

- Ошибка – уровень сигнала на выходе изменится при возникнове-
нии любой нештатной ситуации, диагностируемой прибором; 

- Реле дозатора – уровень сигнала на выходе меняется в момент 
начала и останова  процесса дозирования; 

- Питание – при наличии напряжения питания на выходе формиру-
ется высокий уровень сигнала, при пропадании питания напряже-
ние на выходе отсутствует; 

- R вне диапаз – уровень сигнала на выходе изменится, если изме-
ренное значение сопротивления выше некоторого заданного зна-
чения; 

- Пустая труба – уровень сигнала на выходе изменится, если значе-
ние сопротивления выше установленного порогового значения для 
заполненной трубы; 

- Q вне диапаз – уровень сигнала на выходе изменяется, если зна-
чение расхода вне заданного диапазона; 

- Q < Qмин – уровень сигнала на выходе изменится, если измерен-
ное значение расхода станет меньше значение Qмин; 

- Q > Qмакс – уровень сигнала на выходе изменится, если измерен-
ное значение расхода станет больше значение Qмакс. 

1.4.4.4. Токовый выход 
Гальванически развязанный токовый выход расходомера мо-

жет работать в одном из трех диапазонов: (0-5) мА, (0-20) мА или 
(4-20) мА.  

Номинальные статические характеристики токового выхода 

минмакс

минвых
нпвпнпv II

II)Q(QQQ
−
−

⋅−+=
,      

минмакс

минвых
mнпmвпmнпm II
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−
−

⋅−+=
 

где QV (Qm) – измеренное значение расхода, м3/ч; л/мин;(т/ч; 
кг/мин); 

Qнп (Qmнп) – заданное значение нижнего порога по токовому 
выходу, соответствующее Iмин, м3/ч; л/мин; (т/ч; кг/мин); 

Qвп (Qmвп) – заданное значение верхнего порога по токовому 
выходу, соответствующее Iмакс, м3/ч; л/мин; (т/ч; кг/мин); 

Iвых – значение выходного токового сигнала, соответствующее 
измеренному значению расхода, мА; 

Iмакс – максимальное значение диапазона работы токового вы-
хода (5 или 20), мА; 

Iмин – минимальное значение диапазона работы токового выхо-
да (0 или 4), мА. 
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Программно для токового выхода задаются диапазон работы и 
значения уставок, а также назначение. При установке назначения 
расход, ток, пропорциональный измеренному значению расхода, 
подается на выход при любом направлении потока. 

Время установления сигнала на токовом выходе регулируется 
параметром Кфильтра, который может задаваться программно в 
диапазоне значений от 0 до 39. Соответствие некоторых значений 
Кфильтра и времени установления приведены в табл.5. 

Таблица 5 

Кфильтра 0 10 20 30 35 39 
Время установления, с 1 3 4 11 22 117 

 
Токовый выход в диапазонах работы (0-20) мА или (4-20) мА 

может работать на нагрузку сопротивлением до 1 кОм, в диапазоне 
(0-5) мА – до 2,5 кОм. 

Допустимая длина кабеля связи по токовому выходу опреде-
ляется сопротивлением линии связи. При этом сумма входного со-
противления приемника токового сигнала и сопротивления линии 
связи не должна превышать указанного сопротивления нагрузки. 

 
1.4.5. Конструкция  

Проточная часть расходомера, в зависимости от типоразмера 
либо назначения, выполняется в разных конструктивах: 

- под присоединение типа «сэндвич» (Dy10, Dy15), когда ППР с по-
мощью шпилек зажимается между двумя фланцами, приваренны-
ми к концам трубопровода в месте врезки расходомера; 

- фланцованной (Dy20-Dy300), когда фланцы ППР крепятся болтами 
к ответным фланцам трубопровода; 

- под резьбовое присоединение (Dy15, Dy32, Dy50, Dy80), когда  ППР 
с помощью накидных гаек пристыковывается к штуцерам, прива-
ренным к концам трубопровода в месте врезки расходомера. 

Внутренняя поверхность проточной части футеруется фторо-
пластом. 

На торцевые поверхности ППР с футеровкой фторопластом 
для предохранения ее в процессе монтажа и эксплуатации уста-
навливаются защитные кольца из нержавеющей стали. Диаметры 
защитных колец при использовании фланцев по ГОСТ 12820 ис-
полнения 1 на давление 2,5 МПа обеспечивают соосность внут-
реннего канала ППР и ответных фланцев.  

Электроды, контактирующие с контролируемой жидкостью, в 
зависимости от назначения расходомера (вида контролируемой 
жидкости) изготавливаются из различных материалов. Маркировка 
с обозначением материала электродов (Н - нержавеющая сталь, 
Та - тантал или Ti - титан) наносится на цилиндрическую поверх-
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ность выступа проточной части расходомера под присоединение 
типа «сэндвич» или фланца расходомера (Приложение А).  

Блок электроники содержит платы с электронными компонен-
тами, коммутационную плату, а также жидкокристаллический инди-
катор с подсветкой и оптическую клавиатуру.  

Металлический корпус БЭ имеет цилиндрическую форму и за-
крывается с двух сторон навинчивающимися крышками. Передняя 
крышка имеет прозрачную лицевую панель. Под ней размещаются 
жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) и клавиатура, выполнен-
ная на основе фотоэлементов. Фотоэлемент кнопки клавиатуры 
срабатывает при поднесении к кнопке пальца руки (или какого-
либо предмета). 

Кожух ППР и полая стойка, на которой крепится БЭ, выполне-
ны из металла. Возможен разворот БЭ вокруг оси стойки на 
90°,180° и 270° по часовой стрелке (по заказу при выпуске из про-
изводства). 

При необходимости (для удобства считывания показаний) ин-
дикатор может устанавливаться на блоке с разворотом на 90° по 
часовой стрелке (по заказу при выпуске из производства).  

Корпус БЭ в верхней части имеет два четырехгранных высту-
па, с гермовводами для кабеля питания и сигнальных кабелей. 

Клемма защитного заземления расходомера расположена сни-
зу на корпусе БЭ. 

 
1.4.6. Виды исполнений 

Исполнения расходомера отличаются материалами внутренне-
го покрытия проточной части и электродов (с учетом вида контро-
лируемой жидкости): 

О Ф - ххх, О С - ххх – общепромышленное исполнение; 
А Ф - ххх, А С - ххх – агрессивостойкое исполнение (для работы с 

агрессивными жидкостями); 
П Р - ххх – пищевое исполнение. 

 
В обозначении исполнения расходомера: 

- Ф – тип присоединения – фланцевое; 
- С – тип присоединения – «сэндвич»; 
- Р – тип присоединения – резьбовое; 
- ххх – типоразмер (Dу) расходомера. 
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1.5. Маркировка и пломбирование 
1.5.1. На лицевой панели корпуса БЭ указываются: 

- наименование прибора; 
- товарный знак фирмы-изготовителя; 
- знак утверждения типа средства измерения. 

Сверху на корпус БЭ закрепляется шильд (рис.2), на котором 
указываются: 

- характеристики расходомера (напряжение питания, максимальное 
давление и температура контролируемой жидкости, степень защи-
ты); 

- исполнение расходомера; 
- заводской номер расходомера. 

Напряжение питания ....................... =24В; 0,7А
Максимальное давление ...................... 2,5 МПа
Температура жидкости .............................150 оС
Степень защиты ......................................... IP 67

ТЭР ОФ-032 № 800046

Исполнение
расходомера Заводской

номер

 

Рис.2. Вид шильда расходомера. 

 
1.5.2. После поверки расходомера пломбируется контактная пара раз-

решения модификации калибровочных параметров. 
1.5.3. Для защиты от несанкционированного доступа при эксплуатации 

могут быть опломбированы навесной пломбой крышки корпуса БЭ. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Эксплуатационные ограничения 
2.1.1. Эксплуатация расходомера должна производиться в условиях 

внешних воздействующих факторов, не превышающих допустимых 
значений, оговоренных в п.1.2.4. 

2.1.2. Расходомер может устанавливаться в вертикальном, горизонталь-
ном или наклонном трубопроводе. Наличие грязевиков или специ-
альных фильтров не обязательно. 

2.1.3. Точная и надежная работа расходомера обеспечивается при вы-
полнении в месте установки ППР следующих условий: 

- отсутствует скопление воздуха; 
- давление жидкости исключает газообразование в трубопроводе; 
- на входе и выходе ППР имеются прямолинейные участки трубо-

провода соответствующей длины с Dу, равным Dу ППР. На этих 
участках не должно быть никаких устройств или элементов, вызы-
вающих изменение структуры потока жидкости; 

- весь внутренний объем канала ППР в процессе работы расходо-
мера заполнен жидкостью; 

- напряженность внешнего магнитного поля промышленной частоты 
не превышает 400 А/м. 

ВНИМАНИЕ ! Запрещается на всех этапах работы с расходо-
мером касаться руками электродов, находящихся во внутреннем 
канале ППР. 

Рекомендации по выбору места установки и правила монтажа 
(демонтажа) расходомера, описание набора элементов арматуры 
изложены в документе «Расходомер-счетчик электромагнитный 
«ВЗЛЕТ ТЭР». Инструкция по монтажу». ШКСД.407212.002 ИМ. 

2.1.4. Тип и состав контролируемой жидкости (наличие и концентрация 
взвесей, посторонних жидкостей и т.п.), режим работы и состояние 
трубопровода не должны приводить к появлению отложений, вли-
яющих на работоспособность и метрологические характеристики 
расходомера. 

Для обеспечения работоспособности расходомера в си-
стеме, использующей угольный фильтр, необходимо следить 
за его исправностью. 

2.1.5. Необходимость защитного заземления прибора определяется в 
соответствии с требованиями главы 1.7 «Правил устройства 
электроустановок» в зависимости от напряжения питания и усло-
вий размещения прибора. 
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2.1.6. Молниезащита объекта размещения прибора, выполненная в со-
ответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций» СО153-34.21.122-
2003 (утвержденной Приказом Минэнерго России №280 от 
30.06.2003), предохраняет прибор от выхода из строя при наличии 
молниевых разрядов. 

2.1.7. Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа, 
приведенные в настоящей эксплуатационной документации, учи-
тывают наиболее типичные внешние факторы, влияющие на рабо-
ту расходомера. 

На объекте эксплуатации могут существовать или возникнуть в 
процессе его эксплуатации внешние факторы, не поддающиеся 
предварительному прогнозу, оценке или проверке и которые про-
изводитель не мог учесть при разработке. 

В случае проявления подобных факторов следует устранить их 
или найти иное место эксплуатации, где данные факторы отсут-
ствуют или не оказывают влияния на работу изделия. 

 

2.2. Выбор типоразмера расходомера  
2.2.1. Выбор типоразмера расходомера определяется диапазоном рас-

ходов в трубопроводе, где будет устанавливаться ППР. Если диа-
пазон расходов для данного трубопровода укладывается в диапа-
зон расходов нескольких типоразмеров расходомера, то опреде-
лять нужный типоразмер рекомендуется исходя из заданного пре-
дельного значения потерь напора. 

2.2.2. Если значение Dу выбранного типоразмера расходомера меньше 
значения Dу трубопровода, куда предполагается устанавливать 
ППР, то для монтажа в трубопровод  используются  переходные  
конуса (конфузор и диффузор). 

2.2.3. Определить гидравлические потери напора в системе <конфузор – 
ППР – диффузор>, приведенной на рис.3, можно по нижеприве-
денной методике. 

2.2.3.1. Исходные данные для определения потерь напора: 
- объемный расход жидкости в данном трубопроводе - Q [м3/ч]; 
- Dу подводящего трубопровода - D1 [мм]; 
- Dу ППР - D2 [мм]; 
- Dу отводящего трубопровода - D3 [мм]; 
- угол конусности конфузора - α1 [град]; 
- угол конусности диффузора - α3 [град]; 
- длина прямолинейного участка - l [мм]. 



 

                                          23 

D 1 D 2 D 3v2

3/2α1/2α l

1 3 2 42

 
1 – конфузор; 2 – полнопроходная шаровая задвижка; 3 – ППР;      
4 – диффузор.  

Рис. 3.  Схема трубопровода в месте установки ППР. 

 
2.2.3.2. Согласно известному принципу суперпозиции суммарные потери 

напора hн в системе <конфузор – ППР – диффузор> складываются 
из местных потерь напора в конфузоре hн1, прямолинейном участ-
ке (длиной l) hн2 и диффузоре hн3. 

Потери напора в конфузоре определяются по графику рис.4а, 
где v2 – скорость потока жидкости в прямолинейном участке. Гра-
фик зависимости потерь напора от скорости потока рассчитан для 
угла конусности конфузора α1 = 20 °. Для определения скорости по-
тока жидкости по значению объемного расхода Q можно восполь-
зоваться графиком рис.5 или формулой: 

3
2
y

3
10

]мм[D9,0
]ч/м[Q][мм/v ⋅

⋅π⋅
= . 

Потери напора в прямолинейном участке определяются по 
графику рис.4б. График зависимости потерь напора от скорости 
потока рассчитан для отношений длины прямолинейного участка к 
диаметру 15; 20; 25 и 30. 

Потери напора в диффузоре определяются по графику рис.4в. 
График зависимости потерь напора от скорости потока рассчитан 
для угла конусности диффузора α3 = 20° и отношений наибольшего 
диаметра диффузора к наименьшему 2,0; 2,5; 3,5 и 4,0. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Программное обеспечение для проведения 
уточненного расчета потерь напора в системе <конфузор – ППР – 
диффузор> поставляется по заказу. 
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Рис.4. Графики зависимостей потерь напора в конфузоре (а), прямоли-

нейном участке (б) и диффузоре (в). 
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Рис.5.  График зависимости расхода жидкости  от скорости потока для 
различных значений Dу. 

 



 

                                          26 

2.3. Подготовка к работе 
2.3.1. Меры безопасности 

2.3.1.1. К работе с расходомером допускается персонал, изучивший экс-
плуатационную документацию на изделие. 

2.3.1.2. При подготовке изделия к использованию и в процессе эксплуата-
ции должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Межотраслевые правила по 
охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электро-
установок». 

2.3.1.3. При проведении работ с расходомером опасными факторами для 
человека являются: 

- переменное напряжение (с действующим значением до 264 В ча-
стотой 50 Гц); 

- давление в трубопроводе (до 4,0 МПа); 
- температура рабочей жидкости (до 150 °С); 
- другие факторы, связанные с профилем и спецификой объекта, где 

производится монтаж. 
2.3.1.4. Запрещается использовать расходомеры при давлении в трубо-

проводе более 2,5 МПа (более 4,0 МПа – для расходомеров, вы-
пускаемых по заказу). 

2.3.1.5. В процессе работ по монтажу, пусконаладке или ремонту расходо-
мера запрещается: 

- производить подключения к расходомеру, переключения режимов 
или замену электрорадиоэлементов при включенном питании; 

- демонтаж расходомера из трубопровода до полного снятия давле-
ния на участке трубопровода, где производятся работы; 

- использовать неисправные электрорадиоприборы, электроинстру-
менты либо без подключения их корпусов к магистрали защитного 
заземления. 

2.3.2. При вводе в эксплуатацию расходомера должно быть проверено: 
- соответствие направления стрелки на корпусе ППР направлению 

потока жидкости в трубопроводе; 
- соответствие длин прямолинейных участков на входе и выходе 

расходомера; 
- правильность подключения расходомера и взаимодействующего 

оборудования в соответствии с выбранной схемой; 
- правильность заданных режимов работы выходов расходомера; 
- соответствие напряжения питания заданным техническим характе-

ристикам. 
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2.3.3. Расходомер при первом включении или после длительного пере-
рыва в работе готов к эксплуатации после: 

- полного прекращения динамических гидравлических процессов в 
трубопроводе, связанных с изменением скорости и расхода жидко-
сти (при опорожнении или заполнении трубопровода, регулировке 
расхода и т.п.); 

- 30-минутной промывки ППР потоком жидкости; 
- 30-минутного прогрева расходомера. 

2.3.4. Перед вводом в эксплуатацию необходимо опломбировать расхо-
домер и задвижки байпаса (при его наличии). 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1. Проверка технического состояния 

3.1.1. Введенный в эксплуатацию расходомер рекомендуется подвергать 
периодическому осмотру с целью контроля: 

- работоспособности расходомера; 
- соблюдения условий эксплуатации; 
- наличия напряжения питания; 
- отсутствия внешних повреждений составных частей расходомера; 
- надежности электрических и механических соединений. 

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но 
не должна быть реже одного раза в две недели.  

3.1.2. Несоблюдение условий эксплуатации расходомера в соответствии 
с разделом 1.2.4 может привести к его отказу или превышению до-
пустимого уровня погрешности измерений. 

Внешние повреждения также могут привести к превышению 
допустимого уровня погрешности измерений. При появлении 
внешних повреждений изделия или кабеля питания, связи необхо-
димо обратиться в сервисный центр или региональное представи-
тельство для определения возможности его дальнейшей эксплуа-
тации.  

3.1.3. В процессе эксплуатации расходомера не реже одного раза в год 
необходимо проводить профилактический осмотр внутреннего ка-
нала ППР на наличие загрязнений и/или отложений. Допускается 
наличие легкого налета, который должен сниматься с помощью чи-
стой мягкой ветоши, смоченной в воде. 

При наличии загрязнений и/или отложений другого вида либо 
их существенной толщины необходимо произвести очистку по-
верхности ППР и отправить расходомер на внеочередную поверку. 

Очистку отложений в этом случае рекомендуется проводить 
сразу же после извлечения расходомера из трубопровода с помо-
щью воды, чистой ветоши и неабразивных моющих средств. 

3.1.4. При отправке расходомера на поверку или в ремонт необходимо 
после демонтажа очистить внутренний канал ППР от отложений, 
образовавшихся в процессе эксплуатации, а также от остатков ра-
бочей жидкости. Остатки агрессивной жидкости должны быть 
нейтрализованы. 

При монтаже и демонтаже расходомера необходимо руковод-
ствоваться инструкцией по монтажу расходомера. 

Отправка расходомера для проведения поверки либо ремонта 
должна производиться с паспортом расходомера. В сопроводи-
тельных документах необходимо указывать почтовые реквизиты, 
телефон и факс отправителя, а также способ и адрес обратной до-
ставки.  
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3.2. Поверка  
Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР» прохо-

дит первичную поверку при выпуске из производства и после ре-
монта, периодические – в процессе эксплуатации.  

Межповерочный интервал – 4 года. 
Поверка расходомера производится в соответствии с разде-

лом «Методика поверки» документа «Расходомер-счетчик элек-
тромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР». Руководство по эксплуатации.    
Часть II». ШКСД.407212.002 РЭ. 
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4. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

4.1. Расходомер «ВЗЛЕТ ТЭР» упаковывается в индивидуальную тару 
категории КУ-2 по ГОСТ 23170 (коробку из гофрированного картона 
либо деревянный ящик). 

Присоединительная арматура поставляется в отдельной таре 
россыпью или в сборе на один или несколько комплектов. 

4.2. Хранение расходомера должно осуществляться в упаковке изгото-
вителя в сухом отапливаемом помещении в соответствии с требо-
ваниями группы 1 по ГОСТ 15150. В помещении для хранения не 
должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а 
также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 

Расходомер не требует специального технического обслужива-
ния при хранении.  

4.3. Расходомеры могут транспортироваться автомобильным, речным, 
железнодорожным и авиационным (кроме негерметизированных 
отсеков) транспортом  при соблюдении следующих условий: 

- транспортировка осуществляется в заводской таре; 
- отсутствует прямое воздействие влаги; 
- температура не выходит за пределы от минус 40 до 50 °С; 
- влажность не превышает 95 % при температуре до 35 °С;  
- вибрация в диапазоне от 10 до 500 Гц с амплитудой до 0,35 мм или 

ускорением до 49 м/с2; 
- удары со значением пикового ускорения до 98 м/с2; 
- уложенные в транспорте изделия закреплены во избежание паде-

ния и соударений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Вид составных частей расходомера 
 

H*

5 9

   

Z 1

2

3

8

ВЗЛЕТ ТЭР
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

8

7

D*

L1*

D1*

4

56

170*

106*

172*

145*

 

* - справочный размер                
 

1 – блок электроники; 2 – индикатор; 3 – кнопки оптической кла-
виатуры; 4 – место маркировки материала электродов; 5 – за-
щитное кольцо; 6 – первичный преобразователь расхода; 7 – 
клемма заземления; 8 – гермоввод; 9 – электроды  
 

Dy, мм D*, мм D1*, мм L1*, мм 
(с кольцами) H*, мм Масса, не 

более, кг 
10 34 61 93 240 3,4 
15 39 61 93 240 3,5 

 
Рис.А.1. Вид расходомера Dу10, Dу15 (под присоединение типа «сэндвич», 

с защитными кольцами). 
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H*

9
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L*

D1*
D*

Z 1

2

3
6

8

ВЗЛЕТ ТЭР
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

L1*

8

5

7

4 5

11

106*

172*170*

145*

 

* - справочный размер       
 

1 – блок электроники; 2 – индикатор; 3 – кнопки оптической кла-
виатуры; 4 – место маркировки материала электродов; 5 – за-
щитное кольцо; 6 – первичный преобразователь расхода; 7 – 
винт крепления заземляющего проводника; 8 – гермоввод; 9 – 
электроды; 10 – вспомогательная опора; 11 – элемент крепле-
ния защитного кольца, обеспечивающий электрический контакт 
корпуса расходомера с рабочей жидкостью.  

 

Dy, мм D*, мм D1*, мм L*, мм 
(без колец) 

L1*, мм 
(с кольцами) H*, мм 

Масса,  
не более, 

 кг 
20 50 100 142 150 270 5,6 
25 58 110 192 200 280 6,2 
32 65 130 192 200 290 7,7 
40 75 140 192 200 300 8,6 

 

Рис.А.2. Вид расходомера Dу20-40 (фланцованный, с защитными кольца-
ми). 
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H*

10

L*

D1*D*

Z 1

2

3

6

8

ВЗЛЕТ ТЭР
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

L1*

8

5

5

7

4

11

9

106*

172*170*

145*

 
* - справочный размер          

 

1 – блок электроники; 2 – индикатор; 3 – кнопки оптической кла-
виатуры; 4 – место маркировки материала электродов; 5 – за-
щитное кольцо; 6 – первичный преобразователь расхода; 7 – 
винт крепления заземляющего проводника; 8 – гермоввод; 9 – 
электроды; 10 – вспомогательная опора; 11 – элемент крепле-
ния защитного кольца, обеспечивающий электрический контакт 
корпуса расходомера с рабочей жидкостью.  

 

Dy, мм D*, мм D1*, мм L*, мм 
(без колец) 

L1*, мм 
(с кольцами) H*, мм 

Масса,  
не более, 

 кг 
50 87 155 192 200 315 10,1 
65 109 175 192 200 325 11,5 
80 120 190 192 200 340 13,6 

100 149 225 242 250 370 19,7 
150 202 290 262 270 430 33,2 
200 258 358 322 340 493 52 
300 362 475 482 500 607 98 

 
Рис.А.3. Вид расходомера Dу50-300 (фланцованный, с  защитными коль-

цами). 
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ВЗЛЕТ ТЭР
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

48

9

L1*

D*

67 5

L*
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106*
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145*

 
* - справочный размер      

 

1 – блок электроники; 2 – индикатор; 3 – кнопки оптической кла-
виатуры; 4 – первичный преобразователь расхода; 5 – штуцер 
резьбовой; 6 – гайка  шлицевая (накидная)**; 7 – кольцо уплотни-
тельное**; 8 – штуцер ответный конический**; 9 – винт крепле-
ния заземляющего проводника; 10 – гермоввод; 11 – электроды.  

** - из комплекта монтажных частей  
 

Dy, мм D*, мм L*, мм L1*, мм H*, мм 
Масса,  

не более, 
 кг 

15 21 141 171 245 3,80 
32 37 186 224 275 7,60 
50 55 222 266 285 11,0 
80 87 262 322 320 14,5 

 
Рис.А.4. Вид расходомера пищевого исполнения (резьбовое присоеди-

нение).  
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FU1 – предохранитель 1 А по цепи =24 В; 
J1 – контактная пара разрешения модификации калибровочных пара-

метров; 

SK1 – переключатель установки режима работы входа управления; 
SK2 – переключатель установки режима работы оконечного каскада 

универсального выхода №1; 
SK3 – переключатель установки режима работы оконечного каскада 

универсального выхода №2; 
SK4 – переключатель режимов СЕРВИС - РАБОТА; 
XТ1 – клеммная колодка подключения кабеля питания =24В; 
XТ2 – клеммная колодка токового выхода; 
XТ3 – клеммная колодка интерфейса RS-485; 
ХТ4 – клеммная колодка входа управления; 
ХТ5 – клеммная колодка универсального выхода №1; 
ХТ6 – клеммная колодка универсального выхода №2; 
ХS2 – клеммная колодка подключения модуля Ethernet или Profibus . 

 
Рис.А.5. Вид коммутационной платы. 
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1 – светодиоды; 
2 – контактная колодка для подключения кабеля интерфейса Ethernet; 
3 – технологический разъем. 

 
Рис.А.6. Вид модуля Ethernet (установлен на коммутационную плату). 

 
Кабель интерфейса Ethernet может снабжаться разъемом 

RJ45, подключаемым к сети или персональному компьютеру. 
 

 Маркировка комму-
тационных элементов 
разъема RJ45 

1 8  

  Таблица коммута-
ции сигналов в кабеле 
Ethernet при подклю-
чении к сети и персо-
нальному компьютеру 

 

Цепь 

Контакты 

Контакт. 
колодка  
модуля 
Ethernet 

Разъем RJ45 

подключение 
к сети 

подключение к 
персональному 

компьютеру 
TX+ 1 1 3 
TX- 2 2 6 
RX+ 3 3 1 
RX- 4 6 2 
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1 – светодиоды; 
2 – переключатель терминатора; 
3 – контактная колодка для подключения кабеля интерфейса Profibus; 
4 – технологический разъем. 

 
Рис.А.7. Вид модуля Profibus (установлен на коммутационную плату). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схемы выходов и входа  
 

Б.1. Универсальные выходы 
Для обеспечения сопряжения с различными типами приемни-

ков оконечные каскады выходов БЭ (рис.Б.1) могут работать как 
при питании от внутреннего развязанного источника питания (ак-
тивный режим), так и от внешнего  источника питания (пассивный 
режим). Типовая поставка – пассивный режим работы оконечных 
каскадов.  

SK2 
(SK3)

TSOUT+     

(DIR+)      

TSOUT-     

(DIR-)      

ON

GND

+5 V

+3.3 V

1 4

2 3

2 3
41

100

330
100

1 k

 

Рис.Б.1. Схема оконечного каскада универсальных выходов. 

В активном режиме напряжение на выходе при отсутствии им-
пульса, а также соответствующее уровню Высокий в логическом 
режиме может быть от 4,5 до 5,0 В. При наличии импульса и при 
уровне Низкий в логическом режиме – напряжение на выходе не 
более 0,5 В. Работа выхода в активном режиме допускается на 
нагрузку с сопротивлением не менее 1 кОм.  

Подключение оконечного каскада выхода №1 (выхода №2) к 
внутреннему источнику питания + 5 В осуществляется с помощью 
переключателя  SK2 (SK3) на коммутационной плате.  

В пассивном режиме допускается питание от внешнего источ-
ника напряжением постоянного тока до 30 В, допустимое значение 
коммутируемого тока нагрузки не более 200 мА. 

Длина линии связи для универсальных выходов – до 300 м.  
В скобках указаны обозначения сигналов входа №2. 
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Б.2. Токовый выход  
Токовый выход БЭ в диапазонах работы (0-20) мА или 

(4-20) мА может работать на нагрузку сопротивлением до 1 кОм, в 
диапазоне (0-5) мА – до 2,5 кОм. 

Допустимая длина кабеля связи по токовому выходу опреде-
ляется сопротивлением линии связи. При этом сумма входного со-
противления приемника токового сигнала и сопротивления линии 
связи не должна превышать указанного сопротивления нагрузки. 

Питание токового выхода осуществляется от гальванически 
развязанного источника вторичного питания расходомера. 

I+

I-

1

2
К приемнику
токового сигнала

XT2

 
Рис.Б.2. Разъем ХT2 токового выхода расходомера. 

 
Б.3. Вход управления 

Схема входа управления приведена на рис.Б.3. 

BUTTON

SK1

ON

OFF GND

GND

+5 V

330

330

330

+3.3 V

1

23

4

4

3

1
2

 

Рис.Б.3. Схема входного каскада расходомера. 

При нахождении переключателя SK1 в положении «OFF» (пас-
сивный режим) в качестве управляющего сигнала на вход в цепь 
BUTTON-GND должны подаваться импульсы тока (0,5-20) мА. 

В активном режиме работы входа (переключатель SK1 нахо-
дится в положении «ON») управляющий сигнал может также фор-
мироваться замыканием контактов BUTTON-GND (например, с по-
мощью кнопки) при сопротивлении внешней цепи не более 50 Ом. 

В обоих случаях обеспечивается гальваническая развязка 
входной цепи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Источники вторичного питания  

LN

40*

 90 *

5

2 +V V

1

+V OK

+V ADJ

3

4
100*

 35 *

6

 

a) вид спереди   б) вид сбоку 
 

* - справочный размер 
 

1 – винты контактной колодки выходного напряжения =24 В; 2 – 
светодиодный индикатор включения источника вторичного пи-
тания; 3 – винт заземления; 4 – винты контактной колодки под-
ключения напряжения питания ~220 В 50 Гц (L – линия, N – 
нейтраль); 5 – серьга для освобождения защелки; 6 – защелка для 
крепления на DIN-рейке. 

 
Рис. В.1. Источник вторичного питания серии ADN-3024 (=24 В 30 Вт). 

 

 

 

 



 35 *

54*
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1

 83 *



Входное напряжение/ток  ~154...264В/0,15А
Частота входного напряжения        50/60 Гц
Максимальная выходная мощность   24 Вт
Выходное напряжение/ток            =24В/1А
Степень защиты IP40

ВХОД ВЫХОД

  №L N + -

ВЗЛЕТ ИВП
ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ПИТАНИЯ

99*

75*3,5*

ИВП-24.24

=24В/1А154...264В/0,15А

 94 *

! БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

МЛОЗ

a) вид спереди             б) вид сбоку с кронштейнами 

33*

3 4 5

в) вид снизу 

* - справочный размер

1 – источник питания; 2 – кронштейн для крепления на DIN-рейку
35/7,5; 3 – контактная колодка подключения сетевого кабеля 
∼220 В 50 Гц (L – линия, N – нейтраль); 4 – индикатор работы
источника вторичного питания; 5 – контактная колодка выход-
ного напряжения =24 В.

Рис. В.2. Источник вторичного питания «ВЗЛЕТ ИВП» ИВП-24.24 
(=24 В 24 Вт). Поставляется в комплектации для АЭС. 
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Информация о продукте
завод -

изготовитель
CNP

адрес Yuhang District, Hangzhou,

50WQ15-15-1.5(I)
телефон 86-571-88637351

дата 2023.03.27

название проекта
имя клиента Tenkline

адреса

станции  номер
контакты Evgeniy

телефон

Номер детали： 50WQ15-15-1.5(I)

Рисунок модели Примечание:：фото только для
ссылки：

Описание серии：

 водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей
двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и
механическое уплотнение сборки, установки и установки
автоматической связи для разделения прочности. 

табличный параметр

поток  15 m³/h

напор  15 m

эффективность  58.4

скорость вращения 2880

return ряд 1

Технология

Скорость вращения насоса 2880

Номинальные стандарты (ста CE

Материал

Рабочее колесо HT200

Вал насоса 20cr13

Код резины (каучука) P

 корпус насоса HT200

Установка

Код подключения (соединени F

Максимальное давление / те 6bar/＜40℃°C

Фланец Стандартный DIN

номинальное давление PN6

Среда

Средняя температура ＜40°C

Максимальный диаметр прохо 20

Максимальная температура о 40°C

Размер

Стандартный диаметр DN

Диаметр выпускного отверст DN50

Двигатель

Номер фазы двигателя Трехфазный

Степень защиты IP68

Класс изоляции F

Питание двигателя 1.5KW

Промышленная частота 50HZ

Номинальное напряжение 380V

Номинальная сила тока 3.3
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Информация о продукте
завод -

изготовитель
CNP

адрес Yuhang District, Hangzhou,

50WQ15-15-1.5(I)
телефон 86-571-88637351

дата 2023.03.27

название проекта
имя клиента Tenkline

адреса

станции  номер
контакты Evgeniy

телефон

Способ запуска прямой запуск

Уплотнение

Торцевое уплотнение H-20

Другое (прочее)

Вес (кг) 33
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Кривая производительности
завод -

изготовитель
CNP

адрес Yuhang District, Hangzhou,

50WQ15-15-1.5(I)
телефон 86-571-88637351

дата 2023.03.27

название проекта
имя клиента Tenkline

адреса

станции  номер
контакты Evgeniy

телефон

Имя медиа ：Чистая вода ,  температура：20°C,  плотность：1000kg/m³,  Вязкость среды：1mm²/s,  , (GB3216：2016 Grande 3B)
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Тех Параметры[
завод -

изготовитель
CNP

адрес Yuhang District, Hangzhou,

50WQ15-15-1.5(I)
телефон 86-571-88637351

дата 2023.03.27

название проекта
имя клиента Tenkline

адреса

станции  номер
контакты Evgeniy

телефон

Номинальные параметры

Модель продукта 50WQ15-15-1.5(I)

Номер детали 50WQ15-15-1.5(I)

Расход 15 m³/h

Напор 15 m

эффективность (%) 58.4

Мощность (kW) 1.055

Скорость (rpm) 2880

Расчетная точка

Расход (m³/h) 12.6

Напор (m) 15

Чистая напора (m) 0

Рабочая точка

Расход (m³/h) 12.9

Напор (m) 15.7

Эффективность (%) 57.5

Мощность (kW) 0.96

Скорость (rpm) 2880

Имя

Имя медиа Чистая вода

Температура (°C) 20

плотность (kg/m³) 1000

Вязкость среды (mm²/s) 1
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Сборочный чертеж
завод -

изготовитель
CNP

адрес Yuhang District, Hangzhou,

50WQ15-15-1.5(I)
телефон 86-571-88637351

дата 2023.03.27

название проекта
имя клиента Tenkline

адреса

станции  номер
контакты Evgeniy

телефон
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Чертеж структуры
завод -

изготовитель
CNP

адрес Yuhang District, Hangzhou,

50WQ15-15-1.5(I)
телефон 86-571-88637351

дата 2023.03.27

название проекта
имя клиента Tenkline

адреса

станции  номер
контакты Evgeniy

телефон
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Рисунок модели
завод -

изготовитель
CNP

адрес Yuhang District, Hangzhou,

50WQ15-15-1.5(I)
телефон 86-571-88637351

дата 2023.03.27

название проекта
имя клиента Tenkline
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Модель продукта： 50WQ15-15-1.5(I)

Номер детали： 50WQ15-15-1.5(I)

Цена продукта：

Объем продукта： 1

Общая цена：

Инструкция по
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Формат А3

Насосная станция горизонтальная Rainpark PLS; D=3200 мм L=1600 мм ( М 1:100 )

Изм . Кол . Лист . №док . Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Насосная станция горизонтальная
Rainpark PLS; D=3200 мм L=1600 мм

Спецификация материалов и оборудования

Поз . Обозначение Наименование Кол . Масса
ед . кг Примечания

А

Комплектная Канализационна Насосная
Станция Rainpark PLS;
горизонтальная , стеклопластиковая ;
D=3200 мм L=16000 мм

1 компл .

1 Насос погружной 50WQ15-15-1.5(I) 2 компл .

2 Обратный клапан шаровый DN50 2 шт .

3 Задвижка с обрезиненным клином DN50 2 шт .

4 Трубная обвязка стальная , н/ ж
AISI304, DN50 2 компл .

4.1 D1 - Подводящий Стеклопластиковая муфта для трубы
ПП D=300 мм 1 шт .

4.2 D1 - Напорный Патрубок ПЭ -100 D=63 мм , DN50 1 шт .

5 Площадка обслуживания , алюм . 1 шт .

6 Техническая горловина с крышкой 2 компл .

7 Лестница универсальная , алюм . 1 компл .

8 Корзина для сбора мусора , н / ж 1 компл .

9 Патрубок для ввода электрокабелей
ПВХ ∅110, L=200 мм 1 шт .

10 Вентиляционный патрубок ПВХ ∅110 с
дефлектором 1 шт .

Шкаф управления ( УХЛ -1, 1 ввод ,
прямой пуск , диспетчеризация - сухие
контакты )

1 компл .

Примечание :
Шкаф управления поставляется в комплекте с поплавковыми датчиками уровня
жидкости , кабель - 10 м .
Длина комплектного кабеля насоса серии WQ - 9 метров .
Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и схемные изменения ,
не ухудшающие характеристики изделия в целом .
Все размеры указаны в мм , если не указано другое .
Чертежи насосов , корзин могут отличаться от фактических ( выдержаны общие
габариты ).
Допустимые отклонения при изготовлении изделий составляют до 1-3%.
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